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1 -РазъемдляподключенияGSM-антены.

2-Разъемпитания (18-72Впостоянноготока)**

3-USB-хост(питание5В0,5А)

4-ПортethernetWAN(10/100BaseT)

5-Портethernet LAN (10/100BaseT)

6-Порт№1 (интерфейсRS-485)**

7-Порт№2(интерфейсRS-485спитанием12В0,5А)**

8-Порт№3 (интерфейсRS-485спитанием9В0,1А)

9-Порт№4(интерфейсRS-485/RS-232спитанием12В0,1А)

10-Входыдляподключениятермодатчиков*

11 -Релейныевыходы*

12-Контактныедатчики (могутбытьсконфигурированыкак
"сухие" или "мокрыеконтакты, поумолчанию-"мокрые" контакты)*

*-выполненоввидевстроенногомодуля«МКАДД»

13-Дискретныевходы(тип "сухой" контакт)*
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Питаниеот12до60вольтпостоянноготока;
Порт№1 (интерфейсRS-485спитанием12В0,5А);
Порт№2(интерфейсRS-485спитанием9В0,1А);
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1 - Для подключения используется GSM-антена, входящая в комплект поставки.
2 - Подключение питания осущществляется от гарантированного источника питания.
3 - USB-хост может быть использован для подключения дополнительных устройств,
например преобразователя интерфейсов serial to usb.
4 - Порт ethernet WAN: для подключение к Ethernet сети ПАО "Мегафон".
5 - Порт ethernet LAN: для подключения к оборудованию по Ethernet-интерфейсу.
6 - Порт№1: обычно* используется для подключения ПВВ.
7 - Порт№2: обычно* используется для подключения модулей расширения (МККО-18 и т.п.).
8 - Порт№3: обычно* используется для подключения к электросчетчику.
9 - Порт№4: обычно* используется для подключения к ЭПУ или ДГУ.

10 - Входы для подключения термодатчиков
11 - Релейные выходы
12 - Контактные датчики (могут быть сконфигурированы как "сухие" или "мокрые
контакты, по умолчанию -"мокрые" контакты)
13 - Дискретные входы (тип "сухой" контакт)

* - конфигурация портов рекомендуемая и в некоторых случаях может быть изменена.

Используемые обозначения.
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Схема подключения АСДУ ТМ-3
к счетчику электрической энергии Меркурий-230ART
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Примечания:
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* - резистор 5 кОм, подключается непосредственно к клеммам электросчетчика.
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1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

3

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4



Схема подключения АСДУ ТМ-3 mini
к счетчику электрической энергии Меркурий-230ART

Примечания:
- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

* - резистор 5 кОм, подключается непосредственно к клеммам электросчетчика.

Исполнение mini

1 2

АСДУ ТМ-3

+ -

48В Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Дискретные входыLAN

Д1 Д2 Д3

+ - + - + -

+ +

-+
24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 PQCSIN

-+
24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 CN

-+
23 18

-+
24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 RN

-+
23 18

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1

-+
24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 PQRSIN

Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

-+
23 18

-+
23 18

Схема подключения АСДУ ТМ-3 mini
к счетчику электрической энергии Меркурий-230ART

Примечания:
- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

* - резистор 5 кОм, подключается непосредственно к клеммам электросчетчика.

Исполнение mini

1 2

АСДУ ТМ-3

+ -

48В Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Дискретные входыLAN

Д1 Д2 Д3

+ - + - + -

+ +

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1
Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

3.1

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4



Схема подключения модема GSM-M
к счетчику электрической энергии Меркурий-230ART

Примечания:
- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

-+
24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 PQCSIN

-+
24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 CN

-+
23 18

-+
24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 RN

-+
23 18

-+
24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 PQRSIN

-+
23 18

-+
23 18

GSM-M

ТД

+ -- +

RS-485

=5В

+ B A -

1 2 3 4

БП 220/5

Схема подключения модема GSM-M
к счетчику электрической энергии Меркурий-230ART

Примечания:
- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

GSM-M

ТД

+ -- +

RS-485

=5В

+ B A -

1 2 3 4

БП 220/5

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

3.2

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

т
а

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№

ду
бл

.
По

дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.

№
Пе

рв
.п

ри
ме

н.

Копировал Формат A4



- линия питания ~220В

- линия питанияя радиомодема

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Радиомодем РМ-01-БС

1 2 3 4 5 6

- - B A ++
1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Радиомодем РМ-01-УМ

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

1 2

12В**

1 2

12В

-+

24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 PQRSIN

QF 10А

N

~220 В

Блок питания

БП-220/12***

Коннектор тип 2
Коннектор тип 2

** - на "Радиомодем РМ-01-БС" питание подается по линии интерфейса

*** - блок питания БП-220/12 входит в комплект поставки

Полярность не имеет

значения

Щит учета

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к удаленному электросчетчику через радиомодем.

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Address 2*

-+

24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 PQRSIN

Address 1*

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

* - настройка адресации для электросчетчиков производится согласно инструкции производителя и для
удобства, дополнительно описана в Руководство оператора программы «Конфигуратор ТМ» приложение 3.

Удаленный электросчетчик располагается в прямой видимости на расстояние не более 500м.

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Радиомодем РМ-01-БС

1 2 3 4 5 6

- - B A ++
1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Радиомодем РМ-01-УМ

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

1 2

12В**

1 2

12В

QF 10А

N

~220 В

Блок питания

БП-220/12***

- линия питания ~220В

- линия питанияя радиомодема

Коннектор тип 2
Коннектор тип 2

** - на "Радиомодем РМ-01-БС" питание подается по линии интерфейса

*** - блок питания БП-220/12 входит в комплект поставки

Полярность не имеет

значения

Щит учета

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к удаленному электросчетчику через радиомодем.

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Удаленный электросчетчик располагается в прямой видимости на расстояние не более 500м.
Масса Масштаб

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

4

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4•2



Схема подключения АСДУ ТМ-3
к счетчику электрической энергии Энергомера СЕ301/СЕ303 R33

и Тайпит нева 314

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

BA

12 13

Счётчик
Энергомера

СЕ301/СЕ303 R33

-+
14 15

ПА
О
"М
ег
аф
он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1

Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

BA

25 24

Счётчик
Heвa MT 314

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN
ПА
О
"М
ег
аф
он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1

Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

5

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4



Схема подключения АСДУ ТМ-3
к счетчику электрической энергии Энергомера СЕ301/СЕ303 S3х

BA

18 18

Счётчик
Энергомера

СЕ301/СЕ303 S3х

-+
5 6

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Схема подключения АСДУ ТМ-3
к счетчику электрической энергии Энергомера СЕ301/СЕ303 S3х

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

5.2

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4



BA
12 13

Счётчик 
Энергомера 
СЕ307 R33

-+
15 14

Схема подключения АСДУ ТМ-3 
к счетчику электрической энергии Энергомера СЕ307 R33

ПА
О

 "М
ег

аф
он

"
се

т
ь 

Et
he

rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52
Линия интерфейса

Примечания:
- линия питания интерфейса
- линия интерфейса

1 2

WAN

  USB
АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт 蒖1

- -
21 43 65

AB

Порт 蒖2

- -
21 43 65

AB ++

Порт 蒖3

- -
21 43 65

AB ++

Порт 蒖4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -
К1

+ - + -
К2 К3 К4

+ - + -
К5

+ - + -
К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

    

  

  

Масса Масштаб
Изм. Лист 蒖 докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1
1

5.3Ин
в. 

蒖
 п

о д
л.

По
дп

. и
 д

а т
а

Вз
ам

. и
нв

. 蒖
Ин

в. 
蒖

 д
у б

л.
По

дп
. и

 д
а т

а
Сп

ра
в. 

蒖
Пе

рв
. п

ри
ме

н.
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RX TX GND

2 3 5

RS-232 (DB9 male)

Контроллер M500D/M520S/PD48

или Eltek MCU

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

+48 В

-48 В

Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Emerson с контроллером типа M500D/M520S/PD48
а, так же к ЭПУ Eltek flatpack с контроллером MCU и ASCOM DELTA PSC1000.

ЭПУ

- линия питания

- линия интерфейса

Длина провода линии интерфейса RS-232 не должна превышать 15м

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1 Коннектор тип 3

Коннектор тип 4*

QF 10А

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

* в технической документации на контроллер Flatpack MCU допущена неточность: при подключении к порту RS-232 указано, что со стороны контроллера
расположен разъем DB9 male, однако на самом деле это разъем DB9 female. Таким образом при подключение к этому раъему необходимо использовать
Коннектор тип 6, а не Коннектор тип 4, как указано на схеме выше.

RX TX GND

2 3 5

RS-232 (DB9 male)

Контроллер M500D/M520S/PD48

или Eltek MCU

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

+48 В

-48 В

Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Emerson с контроллером типа M500D/M520S/PD48
а, так же к ЭПУ Eltek flatpack с контроллером MCU и ASCOM DELTA PSC1000.

ЭПУ

- линия питания

- линия интерфейса

Длина провода линии интерфейса RS-232 не должна превышать 15м

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1 Коннектор тип 3

Коннектор тип 4*

QF 10А

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

* в технической документации на контроллер Flatpack MCU допущена неточность: при подключении к порту RS-232 указано, что со стороны контроллера
расположен разъем DB9 male, однако на самом деле это разъем DB9 female. Таким образом при подключение к этому раъему необходимо использовать
Коннектор тип 6, а не Коннектор тип 4, как указано на схеме выше.

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

6

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4•2



UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса*

Ethernet port

(RJ-45)

Контроллер M800D

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Emerson с контроллером M800D
по интерфейсу Ethernet.

ЭПУ Emerson

- линия питания

- линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1

Коннектор тип 1

* - патч-корд: обжим прямой, одинаковый с обоих концов.

+48 В

-48 В

QF 10А

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Ethernet port

(RJ-45)

Контроллер M800D

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Emerson с контроллером M800D
по интерфейсу Ethernet.

ЭПУ Emerson

- линия питания

- линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1

Коннектор тип 1

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса*

* - патч-корд: обжим прямой, одинаковый с обоих концов.

+48 В

-48 В

QF 10А

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

7

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и
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т
а

Сп
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в.
№

Пе
рв
.п
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ме
н.

Копировал Формат A4•2



TX RX GND

2 3 5

RS-232 (DB9 female)

Контроллер Smartpack

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Eltek flatpack2 по интерфейсу RS-232

ЭПУ Flatpack

- линия питания

- линия интерфейса

Длина провода линии интерфейса RS-232 не должна превышать 15м

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1 Коннектор тип 3

Коннектор тип 6

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

бе
ло

-о
ра

нж
ев

ый

бе
ло

-з
ел

ен
ый

зе
ле

ны
й

+48 В

-48 В

QF 10А

TX RX GND

2 3 5

RS-232 (DB9 female)

Контроллер Smartpack

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Eltek flatpack2 по интерфейсу RS-232

ЭПУ Flatpack

- линия питания

- линия интерфейса

Длина провода линии интерфейса RS-232 не должна превышать 15м

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1 Коннектор тип 3

Коннектор тип 6

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

бе
ло

-о
ра

нж
ев

ый

бе
ло

-з
ел

ен
ый

зе
ле

ны
й

+48 В

-48 В

QF 10А

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

8

Ин
в.
№

по
дл
.
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дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и
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т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4•2



UTP cat 5e 4x2x0,52
Линия интерфейса*

Ethernet port

(RJ-45)

Контроллер Smartpack**

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
ть

Et
he
rn
et

+48 В

-48 В

Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Eltek flatpack2 по интерфейсу Ethernet

ЭПУ Flatpack

- линия питания
- линия интерфейса

ПВС 2х1,0
Линия питания 48В

Коннектор тип 1

Коннектор тип 1

QF 10А

* - патч-корд: обжим прямой, одинаковый с обоих концов.

Контроллер Smartpack**

** - В контроллер Smartpack порт Ethernet расположен с обратной стороны, для доступа к нему необходимо извлечь контроллер согласно

инструкции, описанной в Руководстве пользователя для контроллеров Smartpack.

1 2

WAN

USB
АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -
21 43 65

AB

Порт №2

- -
21 43 65

AB ++

Порт №3

- -
21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Ethernet port

(RJ-45)

Контроллер Smartpack**

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
ть

Et
he
rn
et

+48 В

-48 В

Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Eltek flatpack2 по интерфейсу Ethernet

ЭПУ Flatpack

- линия питания
- линия интерфейса

ПВС 2х1,0
Линия питания 48В

Коннектор тип 1

Коннектор тип 1

QF 10А

UTP cat 5e 4x2x0,52
Линия интерфейса*

* - патч-корд: обжим прямой, одинаковый с обоих концов.

Контроллер Smartpack**

** - В контроллер Smartpack порт Ethernet расположен с обратной стороны, для доступа к нему необходимо извлечь контроллер согласно

инструкции, описанной в Руководстве пользователя для контроллеров Smartpack.

1 2

WAN

USB
АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -
21 43 65

AB

Порт №2

- -
21 43 65

AB ++

Порт №3

- -
21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1
1

9Ин
в.
№
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дл
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.

По
дп
.и

да
та

Сп
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№
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рв
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Копировал Формат A4•2



RX TX GND

3 7 6

RS485/RS232 port (RJ-45)

Контроллер CPMU01

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Huawei с контроллером типа CPMU01

ЭПУ Huawei

- линия питания

- линия интерфейса

Длина провода линии интерфейса RS-232 не должна превышать 15м

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1 Коннектор тип 3

Коннектор тип 5*

бе
ло

-з
ел

ен
ый

зе
ле

ны
й

бе
ло

-о
ра

нж
ев

ый

зе
ле

ны
й

бе
ло

-з
ел

ен
ый

бе
ло

-о
ра

нж
ев

ый

* - синий и бело-синий провода в разъеме не подключать и заизолировать их отдельно друг от друга.

+48 В

-48 В

QF 10А

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

RX TX GND

3 7 6

RS485/RS232 port (RJ-45)

Контроллер CPMU01

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Huawei с контроллером типа CPMU01

ЭПУ Huawei

- линия питания

- линия интерфейса

Длина провода линии интерфейса RS-232 не должна превышать 15м

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1 Коннектор тип 3

Коннектор тип 5*

бе
ло

-з
ел

ен
ый

зе
ле

ны
й

бе
ло

-о
ра

нж
ев

ый

зе
ле

ны
й

бе
ло

-з
ел

ен
ый

бе
ло

-о
ра

нж
ев

ый

* - синий и бело-синий провода в разъеме не подключать и заизолировать их отдельно друг от друга.

+48 В

-48 В

QF 10А

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

10

Ин
в.
№

по
дл
.
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дп
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да
т
а
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бл
.
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т
а
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в.
№

Пе
рв
.п
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н.

Копировал Формат A4•2



UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса*

Fast Ethernet (FE) port

(RJ-45)

Контроллер SMU21B

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Huawei с контроллером типа SMU02B

ЭПУ Huawei

- линия питания

- линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1

Коннектор тип 1

* - патч-корд: обжим прямой, одинаковый с обоих концов.

+48 В

-48 В

QF 10А

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Fast Ethernet (FE) port

(RJ-45)

Контроллер SMU21B
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"
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Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Huawei с контроллером типа SMU02B

ЭПУ Huawei

- линия питания

- линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1

Коннектор тип 1

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса*

* - патч-корд: обжим прямой, одинаковый с обоих концов.

+48 В

-48 В

QF 10А

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

11
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Копировал Формат A4•2



UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса*

Ethernet port

(RJ-45)

Контроллер PSC 3
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Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Delta с контроллером типа PSC 3

ЭПУ Delta

- линия питания

- линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1

Коннектор тип 1

* - патч-корд: обжим прямой, одинаковый с обоих концов.

+48 В

-48 В

QF 10А

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Ethernet port

(RJ-45)

Контроллер PSC 3
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"

се
т
ь
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rn
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Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Delta с контроллером типа PSC 3

ЭПУ Delta

- линия питания

- линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1

Коннектор тип 1

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса*

* - патч-корд: обжим прямой, одинаковый с обоих концов.

+48 В

-48 В

QF 10А

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1
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UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса*

Ethernet port

(RJ-45)

Контроллер SM32
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"
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т
ь
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Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Enatel с контроллером типа SM32

ЭПУ Delta

- линия питания

- линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1

Коннектор тип 1

* - патч-корд: обжим прямой, одинаковый с обоих концов.

+48 В

-48 В

QF 10А

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Ethernet port

(RJ-45)

Контроллер SM32

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Примечания:

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ Enatel с контроллером типа SM32

ЭПУ Delta

- линия питания

- линия интерфейса

ПВС 2х1,0

Линия питания 48В

Коннектор тип 1

Коннектор тип 1

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса*

* - патч-корд: обжим прямой, одинаковый с обоих концов.

+48 В

-48 В

QF 10А

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1
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ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса
Внимание! К изделию подключаются сигналы, имеющие опасное напряжение, необходимо все монтажные работы
производить соблюдая меры предосторожности в строгой последовательности описанной ниже:
1 - Отключите группу АКБ от ЭПУ с помощью автоматического выключателя. В случае отсутствия
автоматического выключателя отключение группы АКБ производить в соответствии с предписаниями службы
ответственной за работу ЭПУ.
2 -Установите клеммы с предохранителями из монтажного комплекта под болт/гайку клеммы АКБ. Клемму с
предохранителем с синим проводом подключите к « - » всей АКБ, а клеммы с предохранителями с красными
проводами к перемычкам АКБ и к « + » всей АКБ. Подключите группу АКБ к ЭПУ и отключите другую группу.
Повторите действия указанные в п. 1 и Подключите группу АКБ к ЭПУ
3 -Установите изделие на стойку аккумуляторной батареи АКБ исходя из условий: минимизации длины
проводов от АКБ до изделия, удобства обслуживания АКБ, возможности аккуратного монтажа проводов.
Соедините изделие с другим оборудованием системы мониторинга с помощью интерфейсного кабеля (RS-485).
4 -Соедините с помощью проводов из монтажного комплекта изделие с АКБ в следующей последовательности:
Определите необходимую длину провода и обрежьте его с незачищенного конца. Этот конец провода зачистите
на 7мм. Убедитесь, что на другом конце провода установлен временный изолятор. Подключите провод
(зачищенный конец) к соответствующему входу изделия, а затем второй конец провода к соответствующему
предохранителю,сняв временный изолятор.

Подсоединение проводить строго в указанной последовательности по одному проводу, избегая
касания оголенных концов провода окружающих металлических частей. Обрезку провода
(если необходимо) производить до подключения.

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Модуль контроля АКБ

МКАБ-12х4х2

adress 11*

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Коннектор тип 2

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к двум группам батарей 48В через модуль контроля АКБ.
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+ -

АКБ1_4

+ -

АКБ1_3

+ -

АКБ1_2

+ -

АКБ1_1

F1_4 F1_3 F1_2 F1_1

F2_3 F2_2 F2_1F2_4

ЭПУ

F1_0

F2_0

- линия интерфейса

- линия питания интерфейса

Примечания:

провода и предохранители

входят в монтажный комплект

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

* - по-умолчанию все устройства МКАБх12х2 настроены на подключение к ЭПУ №1 и имеют адрес для связи по
цифровому интерфейсу равный 11, при подключении к ЭПУ №3/ЭПУ №4 устройство необходимо предварительно
настроить с помощью ПО "Конфигуратор МКАБ" (рекомендуется) или ПО "Универсальный конфигуратор".

Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса
Внимание! К изделию подключаются сигналы, имеющие опасное напряжение, необходимо все монтажные работы
производить соблюдая меры предосторожности в строгой последовательности описанной ниже:
1 - Отключите группу АКБ от ЭПУ с помощью автоматического выключателя. В случае отсутствия
автоматического выключателя отключение группы АКБ производить в соответствии с предписаниями службы
ответственной за работу ЭПУ.
2 -Установите клеммы с предохранителями из монтажного комплекта под болт/гайку клеммы АКБ. Клемму с
предохранителем с синим проводом подключите к « - » всей АКБ, а клеммы с предохранителями с красными
проводами к перемычкам АКБ и к « + » всей АКБ. Подключите группу АКБ к ЭПУ и отключите другую группу.
Повторите действия указанные в п. 1 и Подключите группу АКБ к ЭПУ
3 -Установите изделие на стойку аккумуляторной батареи АКБ исходя из условий: минимизации длины
проводов от АКБ до изделия, удобства обслуживания АКБ, возможности аккуратного монтажа проводов.
Соедините изделие с другим оборудованием системы мониторинга с помощью интерфейсного кабеля (RS-485).
4 -Соедините с помощью проводов из монтажного комплекта изделие с АКБ в следующей последовательности:
Определите необходимую длину провода и обрежьте его с незачищенного конца. Этот конец провода зачистите
на 7мм. Убедитесь, что на другом конце провода установлен временный изолятор. Подключите провод
(зачищенный конец) к соответствующему входу изделия, а затем второй конец провода к соответствующему
предохранителю,сняв временный изолятор.

Подсоединение проводить строго в указанной последовательности по одному проводу, избегая
касания оголенных концов провода окружающих металлических частей. Обрезку провода
(если необходимо) производить до подключения.

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Модуль контроля АКБ

МКАБ-12х4х2

adress 11*

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Коннектор тип 2

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к двум группам батарей 48В через модуль контроля АКБ.
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F1_4 F1_3 F1_2 F1_1

F2_3 F2_2 F2_1F2_4

ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet

ЭПУ

F1_0

F2_0

- линия интерфейса

- линия питания интерфейса

Примечания:

провода и предохранители

входят в монтажный комплект

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

* - по-умолчанию все устройства МКАБх12х2 настроены на подключение к ЭПУ №1 и имеют адрес для связи по
цифровому интерфейсу равный 11, при подключении к ЭПУ №3/ЭПУ №4 устройство необходимо предварительно
настроить с помощью ПО "Конфигуратор МКАБ" (рекомендуется) или ПО "Универсальный конфигуратор".

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.
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.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4•2



R*

14
A

Счётчик
Меркурий-234

Схема подключения АСДУ ТМ-3
к счетчику электрической энергии Меркурий-200/234/236

BA
15 16

Счётчик
Меркурий-236

ПА
О
"М
ег
аф
он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:
- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

* - резистор 5 кОм, подключается непосредственно к клеммам электросчетчика.

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

-+
3 2

Счётчик
Меркурий-200.04

-+
4 1 15

B

16
+

17
-

XT4

Схема подключения АСДУ ТМ-3
к счетчику электрической энергии Меркурий-200/234/236

ПА
О
"М
ег
аф
он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:
- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

R*

* - резистор 5 кОм, подключается непосредственно к клеммам электросчетчика.

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

15

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4



14
A

Счётчик
Меркурий-234

Схема подключения АСДУ ТМ-3
к счетчику электрической энергии Меркурий-200/234/236

BA
15 16

Счётчик
Меркурий-236

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
ть

Et
he
rn
et

Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52
Линия интерфейса

Примечания:
- линия питания интерфейса
- линия интерфейса

-+
3 2

Счётчик
Меркурий-200.04

-+
4 1 15

B

16
+

17
-

XT4

Исполнение mini

1 2

АСДУ ТМ-3

+ -

48В Порт №1

- -
21 43 65

AB

Порт №2

- -
21 43 65

AB ++

Дискретные входыLAN

Д1 Д2 Д3

+ - + - + -
+ +

Коннектор тип 1

Схема подключения АСДУ ТМ-3
к счетчику электрической энергии Меркурий-200/234/236

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
ть

Et
he
rn
et

Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52
Линия интерфейса

Примечания:
- линия питания интерфейса
- линия интерфейса

Исполнение mini

1 2

АСДУ ТМ-3

+ -

48В Порт №1

- -
21 43 65

AB

Порт №2

- -
21 43 65

AB ++

Дискретные входыLAN

Д1 Д2 Д3

+ - + - + -
+ +

Коннектор тип 1

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1
1

15.1Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
та

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4



Схема подключения к АСДУ ТМ-3
датчиков температуры и дискретных датчиков

ПА
О
"М
ег
аф
он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1

Примечания:
- линия датчиков

- линия интерфейса

* - полярность не имеет значения.

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Температура внешняя

Температура внутренняя

Температура АКБ ЭПУ1

Температура АКБ ЭПУ2

ос
но
вн
ой

вв
од

ре
зе
рв
ны
й
вв
од

да
т
чи
к
СО
М
№
2

да
т
чи
к
СО
М
№
1

ш
ле
йф

ОП
С

Зажимной разъем*

ДТА-2

ДТА-2

ДТА-2

ДТА-2

Схема подключения к АСДУ ТМ-3
датчиков температуры и дискретных датчиков

ПА
О
"М
ег
аф
он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1

Примечания:
- линия датчиков

- линия интерфейса

* - полярность не имеет значения.

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Температура внешняя

Температура внутренняя

Температура АКБ ЭПУ1

Температура АКБ ЭПУ2

ос
но
вн
ой

вв
од

ре
зе
рв
ны
й
вв
од

да
т
чи
к
СО
М
№
2

да
т
чи
к
СО
М
№
1

ш
ле
йф

ОП
С

Зажимной разъем*

ДТА-2

ДТА-2

ДТА-2

ДТА-2

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

16

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4



ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Модуль контроля
коммутационного
оборудования
МККО-18

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Коннектор тип 2

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к МККО-18 для контроля состояния вводного автоматического выключателя.

6

РЩ (распределительный щит)

- линии интерфейса

- линии питания

Примечания:

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

1

RS-485

2 3 4 5

NPE

L1 L2 L3

Основной ввод ~380В

A B C N

Устройство
сопряжения

бе
лы

й
че

рн
ый

кр
ас

ны
й

си
ни

й

A B C N

Устройство
сопряжения

бе
лы

й
че

рн
ый

кр
ас

ны
й

си
ни

й

Установите устройства сопряжения (2 шт.) на вход и выход автоматического выключателя
(аналогично установке соединительной шины). Соедините проходной клеммник с линией N проводом
сечением 0,5..1,0 мм2 руководствуясь проектной документацией на систему мониторинга.
(Точки равного потенциала достаточно подключить один раз).

- сигнальные линии устройства сопряжения (~220В)

QF1

К счетчику
илиАВР*

* - зависит от конкретной схемы распределительного щита

Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Модуль контроля
коммутационного
оборудования
МККО-18

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Коннектор тип 2

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к МККО-18 для контроля состояния вводного автоматического выключателя.

6

ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet

РЩ (распределительный щит)

- линии интерфейса

- линии питания

Примечания:

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

1

RS-485

2 3 4 5

NPE

L1 L2 L3

Основной ввод ~380В

A B C N

Устройство
сопряжения

бе
лы

й
че

рн
ый

кр
ас

ны
й

си
ни

й

A B C N

Устройство
сопряжения

бе
лы

й
че

рн
ый

кр
ас

ны
й

си
ни

й

Установите устройства сопряжения (2 шт.) на вход и выход автоматического выключателя
(аналогично установке соединительной шины). Соедините проходной клеммник с линией N проводом
сечением 0,5..1,0 мм2 руководствуясь проектной документацией на систему мониторинга.
(Точки равного потенциала достаточно подключить один раз).

- сигнальные линии устройства сопряжения (~220В)

QF1

К счетчику
илиАВР*

* - зависит от конкретной схемы распределительного щита

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

17

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4•2



ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet Коннектор тип 3UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Внимание!
В случае, если Порт№4 АСДУ ТМ-3 уже используется (например для подключения к ЭПУ),
допускается подключение к Порту №2.1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Модуль контроля и

управления

МКУ-ДГУ

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Коннектор тип 2

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к контроллеру ДГУ "DSE-7320" через модуль контроля и управления ДГУ.

1516 1314 1112 910 78 56 34 12

ДГУ

- линия интерфейса

- линия питания интерфейса

Примечания:

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

+1
2В

Д
Т

GN
D

+А
КБ

-А
КБ

+Т
Д1

-Т
Д
1

+Т
Д2

-Т
Д
2

+Д
1

-Д
1

+Д
2

-Д
2

RX GN
D

TX

21 3

SR
C

B A

Контроллер
DSE-7320

Коннектор тип 3UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Внимание!
В случае, если Порт№4 АСДУ ТМ-3 уже используется (например для подключения к ЭПУ),
допускается подключение к Порту №2.1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Модуль контроля и

управления

МКУ-ДГУ

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Коннектор тип 2

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к контроллеру ДГУ "DSE-7320" через модуль контроля и управления ДГУ.

1516 1314 1112 910 78 56 34 12

ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet

ДГУ

- линия интерфейса

- линия питания интерфейса

Примечания:

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

+1
2В

Д
Т

GN
D

+А
КБ

-А
КБ

+Т
Д1

-Т
Д
1

+Т
Д2

-Т
Д
2

+Д
1

-Д
1

+Д
2

-Д
2

RX GN
D

TX

21 3

SR
C

B A

Контроллер
DSE-7320

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

18

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4•2



ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet Коннектор тип 3UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Внимание!
В случае, если Порт№4 АСДУ ТМ-3 уже используется (например для подключения к ЭПУ),
допускается подключение к Порту №2.1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Модуль контроля и

управления

МКУ-ДГУ

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Коннектор тип 2

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к контроллеру ДГУ "PowerWizard 2.0" через модуль контроля и управления ДГУ.

1516 1314 1112 910 78 56 34 12

ДГУ

- линия интерфейса

- линия питания интерфейса

Примечания:

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

+1
2В

Д
Т

GN
D

+А
КБ

-А
КБ

+Т
Д1

-Т
Д
1

+Т
Д2

-Т
Д
2

+Д
1

-Д
1

+Д
2

-Д
2

RX GN
D

TX

34 5

M
OD
BU
S
RE
F

M
OD
BU
S
(-
)

M
OD
BU
S
(+
)

Контроллер
PowerWizard

2.0

Коннектор тип 3UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Внимание!
В случае, если Порт№4 АСДУ ТМ-3 уже используется (например для подключения к ЭПУ),
допускается подключение к Порту №2.1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Модуль контроля и

управления

МКУ-ДГУ

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

Коннектор тип 2

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к контроллеру ДГУ "PowerWizard 2.0" через модуль контроля и управления ДГУ.

1516 1314 1112 910 78 56 34 12

ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet

ДГУ

- линия интерфейса

- линия питания интерфейса

Примечания:

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

+1
2В

Д
Т

GN
D

+А
КБ

-А
КБ

+Т
Д1

-Т
Д
1

+Т
Д2

-Т
Д
2

+Д
1

-Д
1

+Д
2

-Д
2

RX GN
D

TX

34 5

M
OD
BU
S
RE
F

M
OD
BU
S
(-
)

M
OD
BU
S
(+
)

Контроллер
PowerWizard

2.0

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1
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ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet Коннектор тип 2UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ПВВ Envicool FX2100DIP

ПВВ

- линия интерфейса

- линия питания интерфейса

Примечания:

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

21 3

D+
(A
)

GN
D

D-
(B
)

Блок управления

Порт RS485

А

Коннектор тип 2UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ПВВ Envicool FX2100DIP

ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet

ПВВ

- линия интерфейса

- линия питания интерфейса

Примечания:

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

21 3

D+
(A
)

GN
D

D-
(B
)

Блок управления

А

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

20
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№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4•2



ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet

QF 1 QF 2

PEN

Температура помещенияДТА-2

Зажимной разъем**

Темп выход кондиционер 1*** Темп выход кондиционер 2***

Коннектор тип 2

Модуль контроля
климата МКК-2

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к МККО-2 для конроля и управленя климатом.

РЩ (распределительный щит)

- линии интерфейса

- линии питания интерфейса

Примечания:

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

RS-485

Линии питания кондиционеров вести проводом сечением 2,5 мм2 руководствуясь проектной документацией
на систему мониторинга. Линии питания картера кондиционеров вести проводом сечением 1...1,5 мм2.
При подключении используйте стандартный наконечник НШВИ(2) 4 мм2.

- линии питания кондиционеров (~220В)

* - заглушка ** - полярность не имеет значения *** - поставляются отделно..

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

ДД

Д
Д
2

Д
Д
1

Реле ТД

ТД
2

ТД
1

ТД
3

Вход Выход

Щиток МКК-2

N

L1 L2

A-1

A-1

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Кондиционер 1 (внутр. блок)

1 2 * 3 4 *

Кондиционер 2 (внутр. блок)

~
22
0
В

~
2
2
0
В

- линии питания картера кондиционеров (~220В)

Ка
рт

ер
ко

нд
1

Ка
рт

ер
ко

нд
2

ДТА-2 ДТА-2

Коннектор тип 2

Модуль контроля
климата МКК-2

ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet

РЩ (распределительный щит)

- линии интерфейса

- линии питания интерфейса

Примечания:

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

RS-485

Линии питания кондиционеров вести проводом сечением 2,5 мм2 руководствуясь проектной документацией
на систему мониторинга. Линии питания картера кондиционеров вести проводом сечением 1...1,5 мм2.
При подключении используйте стандартный наконечник НШВИ(2) 4 мм2.

- линии питания кондиционеров (~220В)

* - заглушка ** - полярность не имеет значения *** - поставляются отделно..

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

1 2 3 4 5 6

- - B A ++

ДД

Д
Д
2

Д
Д
1

Реле ТД

ТД
2

ТД
1

ТД
3

QF 1 QF 2

Вход Выход

Щиток МКК-2

PEN

N

L1 L2

A-1

A-1

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Кондиционер 1 (внутр. блок)

1 2 * 3 4 *

Кондиционер 2 (внутр. блок)

~
22
0
В

~
2
2
0
В

- линии питания картера кондиционеров (~220В)

Ка
рт

ер
ко

нд
1

Ка
рт

ер
ко

нд
2

Температура помещения

Зажимной разъем**

Темп выход кондиционер 1*** Темп выход кондиционер 2***

ДТА-2

ДТА-2 ДТА-2

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

21
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ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

2

Ин
в.
№

по
дл
.
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дп
.и
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т
а

Вз
ам
.и
нв
.№
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№
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.
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.и
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т
а
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№

Пе
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Копировал Формат A4•2

tx rx

2 3

-

1

tx rx

2 3

-

1

ПАО "Мегафон"

сеть Ethernet

tx rx

2 3

-

1

tx rx

2 3

-

1

Коннектор тип 3

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

1
rx
tx

tx
rx -

432 5 6 7 8 9

RS-232

ЭПУЭПУ

RS-232

Коннектор тип 3

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ по интерфейсу RS-232 через конвертер интерфейсов

- линия интерфейса

- линия питания интерфейса

Примечания:

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

1
rx
tx

tx
rx -

432 5 6 7 8 9

- 2-Rx 3-Tx

- 2-Tx 3-Rx

RS-232

ЭПУ

RS-232

ЭПУ

2
На схеме5 в качестве ЭПУ представлен Eltek Flatpak2. Для подключения к другому ЭПУ воспользуйтесь

соответствующей схемой Альбома решениний для конфигурации перемычек RX-TX конвертера.

Вариант 1 Вариант 2

+1
2 A B GN
D

+1
2 A B GN
D

Коннектор тип 3

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к ЭПУ по интерфейсу RS-232 через конвертер интерфейсов

ПАО "Мегафон"
сеть Ethernet

- линия интерфейса

- линия питания интерфейса

Примечания:

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

1
rx
tx

tx
rx -

432 5 6 7 8 9

- 2-Rx 3-Tx

- 2-Tx 3-Rx

RS-232

ЭПУ

tx rx

2 3

-

1

tx rx

2 3

-

1

RS-232

ЭПУ

ПАО "Мегафон"

сеть Ethernet

tx rx

2 3

-

1

tx rx

2 3

-

1

Коннектор тип 3

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

1
rx
tx

tx
rx -

432 5 6 7 8 9

RS-232

ЭПУЭПУ

RS-232

На схеме5 в качестве ЭПУ представлен Eltek Flatpak2. Для подключения к другому ЭПУ воспользуйтесь

соответствующей схемой Альбома решениний для конфигурации перемычек RX-TX конвертера.

Вариант 1 Вариант 2

+1
2 A B GN
D

+1
2 A B GN
D



Схема подключения АСДУ ТМ-3
к счетчику электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05

-B

16 17

Счётчик
ПСЧ-4ТМ.05

18

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

A

Схема подключения АСДУ ТМ-3
к счетчику электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -
Д1

+ - + -
Д2 Д3 Д4

+ - + -
Д5

+ - + -
Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

23

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4



1 2 3 4 5 6

Tx Rx H L AB

8 9

- 9 12

7

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

2

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4•2

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

1 2 3 4 5 6

Tx Rx H L AB

КИ-PLC/485-CAN-01
(Удаленный)

1 2

220В

1 2

220В

-+

24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 PQRSIN

** - на "PLC модем" питание подается по линии 220В

Щит учета

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к удаленному электросчетчику через PLC Модем фирмы АйСиБиКом КИ-PLC/485-CAN-01.

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Address 1*

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

* - настройка адресации для электросчетчиков производится согласно инструкции производителя и для
удобства, дополнительно описана в Руководство оператора программы «Конфигуратор ТМ» приложение 3.

Удаленный электросчетчик располагается в той-же сети 220В не более 500м.

8 9

- 9 12

7

КИ-PLC/485-CAN-01
(Базовый)

Tx Rx Link

LinkRxTx

NPE

L1 L2 L3

Основной ввод ~380В

Шинная сборка

Фаза

L1

L2

L3

N

PE

4

Важно:
перед использованием комплекта "PLC модемов" необходимо проверить и при необходимости настроить параметры
интерфейса RS-485 согласно инструкции от производителя "Инструкция по подключению PLC-модема к счётчикам"
на обоих модемах комплекта! Настройки должны быть следующими: скорость 9600, биты данных 8, стоп бит 1,
проверки четности нет.

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

1 2 3 4 5 6

Tx Rx H L AB

КИ-PLC/485-CAN-01
(Удаленный)

1 2

220В

1 2

220В

** - на "PLC модем" питание подается по линии 220В

Щит учета

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к удаленному электросчетчику через PLC Модем фирмы АйСиБиКом КИ-PLC/485-CAN-01.

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

* - настройка адресации для электросчетчиков производится согласно инструкции производителя и для
удобства, дополнительно описана в Руководство оператора программы «Конфигуратор ТМ» приложение 3.

Удаленный электросчетчик располагается в той-же сети 220В не более 500м.

8 9

- 9 12

7

1 2 3 4 5 6

Tx Rx H L AB

8 9

- 9 12

7

КИ-PLC/485-CAN-01
(Базовый)

Tx Rx Link

LinkRxTx

NPE

L1 L2 L3

Основной ввод ~380В

Шинная сборка

Фаза

L1

L2

L3

N

PE



1 2 3 4 5 6

Tx Rx H L AB

8 9

- 9 12

7

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

2

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4•2

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

1 2 3 4 5 6

Tx Rx H L AB

КИ-PLC/485-CAN v9.2
(REMOTE)

3 4

220В

3 4

220В

-+

24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 PQRSIN

** - на "PLC модем" питание подается по линии 220В

Щит учета

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к удаленному электросчетчику через PLC Модем фирмы АйСиБиКом КИ-PLC/485-CAN v9.2.

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Address 1*

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

* - настройка адресации для электросчетчиков производится согласно инструкции производителя и для
удобства, дополнительно описана в Руководство оператора программы «Конфигуратор ТМ» приложение 3.

Удаленный электросчетчик располагается в той-же сети 220В не более 500м.

8 9

- 9 12

7

КИ-PLC/485-CAN v9.2
(BASE)

error data link

linkdataerror

NPE

L1 L2 L3

Основной ввод ~380В

Шинная сборка

Фаза

L1

L2

L3

N

PE

5

1 2

1 2

Важно:
перед использованием комплекта "PLC модемов" необходимо проверить и при необходимости настроить параметры
интерфейса RS-485 согласно инструкции от производителя "Инструкция по настройке PLC-модема (v9) вер 3"
на обоих модемах комплекта! Настройки должны быть следующими: скорость 9600, биты данных 8, стоп бит 1,
проверки четности нет. Так же на обоих модемах необходимо установить перемычку выбора интерфейса RS485.

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

1 2 3 4 5 6

Tx Rx H L AB

КИ-PLC/485-CAN v9.2
(REMOTE)

3 4

220В

3 4

220В

** - на "PLC модем" питание подается по линии 220В

Щит учета

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к удаленному электросчетчику через PLC Модем фирмы АйСиБиКом КИ-PLC/485-CAN v9.2.

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

* - настройка адресации для электросчетчиков производится согласно инструкции производителя и для
удобства, дополнительно описана в Руководство оператора программы «Конфигуратор ТМ» приложение 3.

Удаленный электросчетчик располагается в той-же сети 220В не более 500м.

8 9

- 9 12

7

1 2 3 4 5 6

Tx Rx H L AB

8 9

- 9 12

7

КИ-PLC/485-CAN v9.2
(BASE)

error data link

linkdataerror

NPE

L1 L2 L3

Основной ввод ~380В

Шинная сборка

Фаза

L1

L2

L3

N

PE
1 2

1 2

Важно:
перед использованием комплекта "PLC модемов" необходимо проверить и при необходимости настроить параметры
интерфейса RS-485 согласно инструкции от производителя "Инструкция по настройке PLC-модема (v9) вер 3"
на обоих модемах комплекта! Настройки должны быть следующими: скорость 9600, биты данных 8, стоп бит 1,
проверки четности нет. Так же на обоих модемах необходимо установить перемычку выбора интерфейса RS485.



Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

2

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4•2

Rx/Tx

Модуль Модема
PLC-1b

(Базовый)
~220В** 1 2

NL

Rx/Tx

Модуль Модема
PLC-1u

(Удаленный)
~220В** 1 2

NL

+ A B -

2345

+ A B -

2345

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

Коннектор тип 2

** - на "PLC модем" питание подается по линии 220В. Подключение модуля модема PLC-1 производить через
автоматический выключатель (рекомендуется 2 А, но не более 10 А) в зависимости от сечения подводящих проводов.

Щит учета

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к удаленному электросчетчику через модули модемов PLC-1.

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Address 1*

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

* - настройка адресации для электросчетчиков производится согласно инструкции производителя и для
удобства, дополнительно описана в Руководство оператора программы «Конфигуратор ТМ» приложение 3.

Удаленный электросчетчик располагается в той-же сети 220В не более 500м.

NPE

L1 L2 L3

Основной ввод ~380В

Шинная сборка

Фаза

L1

L2

L3

N

PE

6

Коннектор тип 2

*** -Для более стабильной работы счетчика, можно включить/отключить землю от линии RS-485 PLC модема

-

16

+

-

16

+

се
т
ь
Et
he
rn
et

RS-485

-+
24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 PQCSIN

-+
23 18

-+
24 19

Счётчик
Меркурий-230
ART-01 PQRSIN

-+
23 18

Address 2*

ПА
О
"М
ег
аф

он
"

се
т
ь
Et
he
rn
et

Коннектор тип 1 Коннектор тип 2

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

Примечания:

- линия питания интерфейса

- линия интерфейса

Коннектор тип 2

** - на "PLC модем" питание подается по линии 220В. Подключение модуля модема PLC-1 производить через
автоматический выключатель (рекомендуется 2 А, но не более 10 А) в зависимости от сечения подводящих проводов.

Щит учета

Схема подключения АСДУ ТМ-3 к удаленному электросчетчику через модули модемов PLC-1.

UTP cat 5e 4x2x0,52

Линия интерфейса

1 2

WAN

USB

АСДУ ТМ-3

+ -

48В

1 2 3 4

- D+ D- +

Порт №1

- -

21 43 65

AB

Порт №2

- -

21 43 65

AB ++

Порт №3

- -

21 43 65

AB ++

Порт №4

- rx

21 43 65

AB +tx

+ - + -

ТД1

+ - + -

ТД2 ТД3 ТД4

нз нр нз

РК1

нр нз

РК2 РК3

нр нз нр

РК4

+ - + -

К1

+ - + -

К2 К3 К4

+ - + -

К5

+ - + -

К6 К7 К8

Термодатчики Реле Контактные датчики

+ - + -

Д1

+ - + -

Д2 Д3 Д4

+ - + -

Д5

+ - + -

Д6 Д7 Д8

Дискретные входыLAN

* - настройка адресации для электросчетчиков производится согласно инструкции производителя и для
удобства, дополнительно описана в Руководство оператора программы «Конфигуратор ТМ» приложение 3.

Удаленный электросчетчик располагается в той-же сети 220В не более 500м.

NPE

L1 L2 L3

Основной ввод ~380В

Шинная сборка

Фаза

L1

L2

L3

N

PE

Rx/Tx

Модуль Модема
PLC-1b

(Базовый)
~220В** 1 2

NL

Rx/Tx

Модуль Модема
PLC-1u

(Удаленный)
~220В** 1 2

NL

+ A B -

2345

Коннектор тип 2

*** -Для более стабильной работы счетчика, можно включить/отключить землю от линии RS-485 PLC модема

-

16

+

+ A B -

2345

-

16

+
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т
ь
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he
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RS-485


